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contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 

PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, 
B-dul Iuliu Maniu, nr. 18 
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CAPITOLULLGENERALITATI 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire gi constituie 
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 
tehnica. 

Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. in acest sens orice oferta prezentata, 
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luata 'in considerare. 

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect servtrn de ,, Verificari tehnice 
periodice/autorizarea functionarii, service $i reparatii la centralele termice $i 
instalatiile interioare de incalzire $i apa calda - ZONA nr.2"- Cod CPV: 45259300 
-0 Repararea $i intretinerea centralelor termice 

Zona nr.2 contine centralele termice aferente centre/or subordonate D.G.A.S.P.C.HD 
unde se var presta serviciile amintite mai sus, conform anexei atasate. 

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii: 
,,pretul eel mai scazut" 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Obiectul prezentului caiet de sarcini 'ii constituie obligatiile gi raspunderile ce revin 
contractanplor conform reglementarilor 'in vigoare privind prestarea serviciilor de 
lntrepnere la echipamente din centrale/e termice avand ca scop functionarea in conditii de 
siguranta a acestora si a instalatiilor de automatizare aferente, la parametrii prescrigi in 
cartife tehnice Si instructiuni/e de exp/oatare. 

Serviciile constau 'in executarea reviziilor periodice si verificarea, respectiv repararea 
echipamentelor din dotarea centralelor termice gi reprezinta ansamblul de operatii, 
respectiv de masuratori executate de Prestator 'in scopu/ mentinerii si repunerii In 
functiune a acestora la parametrii nominali. 

Aceste echipamente sunt fo/osite pentru lnca/zire gi asigurarea apei ca/de de consum 'in 
centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, conform anexei atasate. 

CAPITOLUL III. CERINTE SPECIFICE ALE SERVICIILOR PRESTATE 

Conform cerintelor ISCIR, se impune verficarea tehnica periodica (VTP), 
Punerea/repunerea in functiune §i admiterea functionarii (AF), service $i 
reparatii a centralelor termice In vederea functionarii In conditii de siguranta. 

Astfel, verficarea tehnica periodica (VTP), Punerea/repunerea in functiune §i 
admiterea functionarii (AF) pentru centralele termice se vor presta o data la 2 
ani la data scadentei verificarii, (nu la data pregatirii instalatiilor inainte de 
sezonul rece), conform anexei. 

Service -u/ pentru centralele termice se face o data pe an, inainte de sezonul 
rece, la data pregatirii instalatiilor inainte de sezonul rece, In tuna septembrie, 
conform anexei. 

Prestarea serviciilor se va realiza cu personal autorizat gi specia/izat. 
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Servicii/e se var realiza In conformitate cu PT A1-2010 Cerinte tehnice privind utilizarea 
aparate/or consumatoare de combustibili solizi, lichizi sau gazosi cu puteri nominate < 400 
kw ~i cu respectarea legislatiei In vigoare ~i a prescriptiilor tehnice ale producatorului 
echipamentului. 

VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA A APARATELOR (VTP): 

(1) Verificarea tehnica periodica a aparatelor se efectueaza la un interval de 2 ani de 
catre persoane juridice autorizate. 

(2) Verificarile tehnice periodice constau In: 

a) verificarea existentei "Livretului aparatu/ui", aflat la detinator/utilizator; 

b) verificarea integritatii aparatului ~i a mentinerii conditiilor initiate de insta!are; 

c) activitati de curatare a aparatului, daca este necesar; 

d) lncercarea la presiune hidrau!ica la cazane efectuata la intervale de 4 ani, astfe/: 

- f ncercarea se face cu apa la presiunea indicata de producator, ti mp de 1 o 
minute; temperatura maxima a lichidu/ui de lncercare nu trebuie sa depa~easca 50°C, iar 
temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta de 5°C. 

- incercarea se considera admisa In cazu/ In care, dupa expirarea timpului 
de lncercare, nu se constata pierderi de presiune, evidentiate prin verificarea 
manometrelor de proba, deformapi remanente ale e/ementelor sub presiune sau scurgeri 
de apa. 

e) verificarea ~i reg/area instalatiei de ardere In scopul realizarii unei arderi complete, 
cu eficienta indicata de producator; 

f) analiza gaze/or arse ~i verificarea lncadrarii valorilor In limitele admise; 

g) verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reg/are ~i siguranta; 

h) efectuarea verificari!or ap/icabile In conformitate cu conditiile tehnice prevazute In 
/ivretul aparatu/ui precum ~i In instructiunile producatorului. 

Livretul aparatului se completeaza de catre Personal tehnic de specia!itate, responsabil 
cu verificarea tehnica In utilizare a aparate!or. 

in functie de rezultate!e obtinute dupa efectuarea verificarii tehnice periodice, In 
/ivretul aparatu!ui se consemneaza: 

- "ADMIS - aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, 
cu obligatia respectarii instructiuni!or de instalare, reg/are, uti!izare ~i lntretinere date de 
producator ~;a prevederi!or prezentei prescriptii tehnice"; 

- "RESPINS - aparatu/ nu lndepline~te conditiile de punere In functiune ~i se in terzice 
fu nctiona rea acestu ia ". 
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Punerea/repunerea in funcfiune §i admiterea funcfionarii (AF) consta in: 

a) efectuarea verificari!or prevazute $i completarea livretu!ui aparatu!ui de catre 
Personal tehnic de specia!itate, responsabil cu verificarea tehnica In uti!izare a aparate!or, 
care confirma respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice, astfel: 

(1)La punerea In functiune a aparate!or se respecta instructiunile ap!icabile 
elaborate de producator, specifice fiecarui tip de aparat $i prevederile prezentei prescriptii 
tehnice $i efectueaza eel putin urmatoarele verificari tehnice: 

- verificarea integritatii aparatu!ui; 

- verificari!e aplicabile prevazute In ''Livretul aparatului" 

(2)in vederea repunerii In functiune sau admiterea functionarii aparate!or 
vechi se efectueaza urmatoarele: 

- verificarea integritatii aparatului; 

- operatii de curatare a aparatului; 

- lncercarea la presiune hidraulica; 

- verificarea $i reg/area instalatiei de ardere In scopu/ realizarii unei arderi 
complete, cu eficienta indicata de producator; 

- verificarile ap!icabile In conformitate cu conditii!e tehnice prevazute In 
livretul aparatului precum $i In instructiuni!e producatoru!ui. 

NOTA: Se considera aparate vechi ace!e aparate care au mai fun ctionat 
fara a avea admisa functionarea sau cele care au avut admisa functionarea conform 
prevederilor prescriptii!or tehnice ap!icabi!e $i au fast mutate pe un nou amplasament. 

b) instruirea detinatoru!ui/utilizatoru/ui de catre responsabilu! cu verificarea tehnica In 
uti!izare a aparate!or, privind functionarea In conditii de siguranta a aparatu!ui $i 
obligativitatea efectuarii verificari!or tehnice periodice conform prezentei prescriptii 
tehnice. 

in functie de rezu!tate!e obtinute la punerea In functiune, In livretu/ aparatu!ui se 
consemneaza: 

- "ADMIS - aparatu! poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, 
cu obligatia respectarii instructiunilor de insta!are, reg/are, uti!izare $i lntretinere date de 
producator $i a prevederilor prezentei prescriptii tehnice"; 

- "RESP INS - aparatu! nu lndep!ine$te conditiile de punere In functiune $i se 
interzice functionarea acestuia ". 

NOTA: Semnarea livretu!ui aparatu!ui de catre detinator/utilizator semnifica lnSU$irea 
de catre acesta a obligatiei de a nu utiliza aparatul fara a-! supune verificarii tehnice 
periodice la 2 ani. 
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Operatii/e ce se efectueaza In cadrul prestatiei de Service, consta in: 

- verificarea functionarii cazanului In parametrii corespunzatori; 
- curatarea termocup!ei; 
- verificarea etan§eitatii cazanului §i remediere eventua/e neetan§eitati; 
- verificarea etan§eitatii instalatiei de alimentare cu combustibi/ din /ncaperea In care 

este instalat echipamentul §i remedierea acesteia daca au aparut neetan§eitati; 
- verificarea §i curatarea camerei de ardere a cazanului §i a cailor de tum; 
- verificarea §i curatarea arzatoru/ui §i lnlocuirea pieselor uzate sau defectate; 
- controlu/ uzurii arzatoarelor §i subansamblelor componente; 

curatare §i reglaj ansamblu electrod de aprindere; 
- verificarea arderii cu analizatoru/ de gaze arse §i efectuarea reglajelor pentru 

realizarea unei functionari optime cu randament cat mai ridicat; 
- verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentelor1 inclusive reg/aje §i 

modificarea parametrilor la so!icitarea beneficiarului; 
- verificarea pompelor de circulatie §i a vane/or motorizate; 
- verificarea vanei cu 3 cai; 
- verificarea presostatelor de aer f?i gaz; 
- verificarea tensiunii de alimentare; 
- verificarea tirajului co§ului de tum; 
- evaluarea capacitatii de functionare In parametrii normali a fiecarui subansamblu 

component; 
- verificarea fi!trului stabilizator de gaz daca este necesar; 
- verificarea functionarii pompei de motorina §i a filtrului pe conducta de alimentare 

cu combustibil lichid (dupa caz); 
- verificarea de zgomote sau vibratii In functionare a subansamb/elor In mi§care; 
- curatarea cazanului (drumuri de fum-focar); 
- verificarea blocu/ui de comanda ?i simu/area avariilor; 
- verificarea racordarii corecte a aparatului la reteaua de combustibil gazos (/ichid1 

dupa caz)1 reteaua electrica1 evacuarea gaze/or arse; 
- verificarea prize/or de aer neopturabi le; 
- repunerea In functiune a echipamentelor; 
- instruirea §i informarea persona/ului beneficiarului pentru buna functionare a 

echipamentelor. 
NOTA: Oferta de service va contine si transportul la locatiile specificate In anexa. 

REPARAREA §I INTREfINEREA APARATELOR: 

Repararea §i lntretinerea aparate!or se efectueaza sub supravegherea personalui 
tehnic de speciafitate1 responsabil cu supravegherea /ucrari/or de instalare, montare1 

reparare §i lntretinere1 cu respectarea instructiunilor producatorului §i a documentatiei de 
reparare. 

inlocuirea dispozitivelor de siguranta, de control §i de reg/are se face numai cu 
produse similare construite de catre producator sau cu produse similare certificate CE. 

inlocuirea arzatorului se face numai cu arzatoare indicate de catre producatoru/ 
aparatului. 
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Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei lncercari la presiune 
hidrau/ica. 

incercarea se face cu apa la presiunea indicata de producator, ti mp de 1 O minute; 
temperatura maxima a lichidului de lncercare nu trebuie sa depa~easca 50°C, iar 
temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta de 5°C. 

incercarea se considera admisa In cazul In care, dupa expirarea timpului de 
lncercare, nu se constata pierderi de presiune, evidentiate prin verificarea manometrelor 
de proba, deformatii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apa. 

in cazu/ lucrarilor de reparare precizate mai sus, persoana juridica autorizata pentru 
lucrari de reparare ~i lntretinere, lntocme~te o documentatie tehnica de reparare. 

Documentatia tehnica de reparare contine minim urmatoarele: 

a) lista lucrari/or efectuate; 

b) documentatia de lnsotire a componentelor lnlocuite. 

Documentatia tehnica de reparare se ata~eaza la livretul aparatului. 

Repunerea in funcfiune a aparatelor: 

Repunerea In functiune a aparatelor dupa reparare se face de persoane juridice 
autorizate pentru verificari tehnice In uti/izare, iar in cazu/ aparatelor cu puteri nominale 
70 kW $ P $ 400 kW, ~i cu participarea RSVTI prin efectuarea urmatoarelor: 

a) verificarea /ucrarilor de reparare efectuate; 

b) verificarea existentei declaratiei de conformitate ~i a documentatiei tehnice de 
reparare, dupa caz; 

c) efectuarea verificarilor In conformitate cu conditiile tehnice prevazute In livretu/ 
aparatului, precum ~; In instructiunile producatorului. 

CAPITOLUL IV. CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI 

Ofertantul trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu ~i cumu/ativ urmatoarele cerinte: 

• sa aiba personal calificat In domeniul intretinerii ~i reparatiilor instalatiilor/ 
echipamentelor din dotarea centralelor termice cu experienta mai mare de 1 an; 

• Sa fie autorizat de catre ISCIR pentru urmatoarele activitati: 
J;:- Instalare, montare, reparare ~i lntretinere, verificari tehnice In utilizare la aparate 

consumatoare de combustibil !?i cazane de apa calda avind P$400kW (conform PT 
A1/2010); Aceasta autorizatie este necesara pentru ca ofertantu/ trebuie sa 
presteze servicii la aparate consumatoare de combustibil ?i cazane de apa calda cu 
P5'400kW. 

• Se vor respecta in intregime prevederile documentatiei tehnice din cartea tehnica. 
• Materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor in vigoare, 

emise de fabricantul /or. 
• Utilizarea a/tor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al 

beneficiarului. 
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• La terminarea fiecarui serviciu (VTP/AF, service sau reparatii) se va efectua 
receptia serviciu/ui in baza documente!or prezentate . 

• Toate serviciile se var efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului. 
• Servicii!e se var executa In regim de asigurarea ca!itatif, ofertantu! trebuind sa faca 

dovada ca are implementat gi va mentfne pe toata durata contractu!ui un sistem de 
management al ca!itatif pentru montaj, punere In functfune gl servicii pentru 
centralele termice cu cazane de apa ca!da ISO 9001; 

• Serviciile se var presta sub standardul ISO 14001 - Sistem de management de 

mediu. 

CAPITOLUL V. CONDITII CONTRACTUALE IMPUSE PRESTATORULUI 

Daca pretul, fara T. V.A., inc/us in propunerea financiara de ofertant depa$e$te 
valoarea estimata comunicata prin invitatia de participare, atunci oferta este 
declarata inaceptabila, conform prevederilor art. 137, a!in.2, lit. e) din H.G. 395/2016. 

Conditie obligatorie de participare: Pentru ca timpu/ de reactfe al prestatoru/ui in cazu/ 
reparatii!or sa nu fie deficitar, el trebuie sa aiba sediul firmei (sau punctul de Jucru) 
la mai putin de 60 km fata de toate Jocatiile aferente Zonei nr. 2, unde va interveni 
In urma so!icitarii beneficiarului. 

Oupa semnarea contractu!ui, pe toata perioada de desfagurare a acestuia, servicii le 
precizate In anexa nu se pot modifica ca numar de operatii, acestea fiind consemnate In 
figele de constatare lncheiate lntre beneficiar gi prestator - valoarea contractua!a nu se 

schimba. 

Jn cazul In care se in/ocuieste o centra!a defecta cu una noua (sau se muta o centrala In 
stare de functfonare de la o !ocatie la a/ta), se var factura numai piese!e necesare 
inlocuirii, PIF-u! f?i VTP-u!. Manopera $i transportu/ cad in sarcina prestatorului. 

Servicii/e de reparatii reprezinta interventii!e Prestatorului asupra echipamentelor sau 
instalatiei interioare de incalzire $i apa calda, in urma unei solicitari din partea 
Beneficiarului pentru remedierea unei defectiuni aparuta accidental. Piesele de schimb 
asigurate in caz de necesitate nu tac obiectul contractului. Manopera $i 
transportul cad in sarcina prestatoru/ui. 

Prestatorul este anuntat pentru efectuarea interventiei prin adresa scrisa - fax I e-mail. 

Timpu! de reactie al prestatorului este de 8 ore de la primirea so!icitarii de !uni pana vineri 
si in 24 ore de la solicitare in zilele de sambata, duminica si sarbatori legate. 

Prestatorul de servicii are obligatia ca, In urma deplasar ii la fata !ocu/ui sa lncheie un 
proces-verba/ de constatare, ce va fi semnat de ambele parti (In care se consemneaza 
piesele care trebuie inlocuite f?i va transmite oferta de pret). Piesele de schimb nu 
trebuie sa aiba valoarea mai mare decat care se practica pe piata. Se va atasa f?i 
factura de unde s-au achizitionat piesele. 
Jn urma analizei ofertei, achizitorul transmite o comanda ferma In vederea inlocuirii 
piese!or defecte. 
Astfel, prestatorul este obligat sa rezolve defectiunea in 24 de ore de la primirea 
comenzii. 
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Serviciile de reparatii/inlocuire de centrale termice/ sau reparatii la instalatia interioara de 
lncalzire $i apa calda se deconteaza separat (se vor factura numai piesele inlocuite) . 

Inaintea recepponarii serviciilor efectuate/ ofertantul va efectua urmatoarele probe ~i 

verifica ri: 

1. verificarea echipamentelor privind calitatea/ integritatea, aspectul exterior ~i interior/ 
starea suprafetelor/ etc; 

2. probe de verificare a functionarii echipamentelor, rea/izarea sau simularea 
regimurilor normale de functionare ~i a regimurilor de avarie; 

3. probe de repunere In functiune. 

La receptia serviciilor de reparatii, va fi semnat un proces verbal de repunere In functiune 
a aparatelor/ urmand ca prestatorul sa intocmeasca un deviz In care sa apara numai 
piese/e inlocuite/ pe care II va prezenta beneficiarului pentru verificare si aprobare. 
Manopera $i transportul cad in sarcina prestatorului. 

Toate echipamentele ce se var utiliza pentru eventuale lnlocuiri/reparatii, var fi lnsotite de 
certificate de conformitate sau de alte documente ce atesta conformitatea ~i var fi 
marcate cu indicativu/ CE. 

CAPITOLUL VI. Durata contractului 

Durata contractului este pana la data de 31.12.2017/ intra In vigoare de la data semnarii 
intre parti, cu posibilitatea prelungirii printr-un act aditional/ cu acordu/ partilor. 

Platile catre Prestator var fi efectuate in lei/ pe baza facturilor fisca/e emise de acesta/ in 
termen de 30 zile calendaristice. 

CAPITOLUL VII. GARANTII 

Pentru serviciile de reparatii solicitate de Beneficiar/ termenu/ de garantie este de 1 an 
pentru echipamente si materiale utilizate/ aceste termene sunt specificate de producatorii/ 
furnizorii acestora prin certificatele emise. 

in acest termen prestatorul este obligat la remedierea gratuita a serviciilor executate/ 
daca deficientele survenite In acest termen au legatura cu obiectul caietului de sarcini ~i 
nu sunt cauzate din culpa beneficiarului. 

Pentru serviciile executate prestatorul va raspunde pentru viciile ascunse In termenele 
prevazute In contract. 

CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN 
MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

Prestatorul de servicii trebuie sa respecte cerintele legate de securitate si sanatate in 
munca/ prevazute de legislatia in vigoare aplicabila/ fiind direct responsabil de 
consecintele nerespectarii acestei legislatii. 

Ofertantii var indica In cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de securitate ~i sanatate In munca. in acest sens var 
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prezenta ln cadru/ propunerii tehnice o Declarafie pe propria raspundere referitoare 
la condifiile de securitate §i sanatate in munca. 

CAPITOLUL IX. MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA 

Se vor respecta urmatoarele reglementari: 

• LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea lmpotriva incendiilor; 

• PE 009/ 1993, cap. 5,pct.- Reg/ementarea utilizarii focului deschis; 

• ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generate de aparare 
lmpotriva incendiilor privind reglementarea focu/ui deschis, a fumatului ~i a cailor de 
acces ~i evacuare; privind echiparea ~i dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice ~i 
platformelor amenajate cu mij/oace de prevenire ~i stingere a incendiilor, privind 
organizarea activitatii de aparare; 

• OMA! nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozitiilor generale privind 
instruirea salariatilor ln domeniul situatiilor de urgenta; 

• Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, 
instalatii de ridicat ~i a aparatelor consumatoare de combustibil. 

CAPITOLUL X. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 

Se var respecta urmatoarele reglementari: 

• OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului 

• HGR nr.394/2005, privind depozitarea de~eurilor completata si modificata de 
Hotararea nr. 1292/2010. 

CAPITOL UL XI. AL TE CONDITII 

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si 
vor fi respinse in temeiul articolului 137 a/in 3, lit.a) din HOTARARE nr. 395 din 2 iunie 
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile pub/ice. 

CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT 

Persoana de contact: Haiduc Sorin, numar de telefon: 0254/233341, adresa de 
e-mail: achizitiihd@gmail.com 

Avizat, 
Director Gen. Adj. Economic 

Popa Ge eta Angela 
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Intocmit, 
Coord. Comp. Tehnic, 

Patrimoniu, Administrativ 
SORIN HAIDUC 
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ZONA nr.2 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

CENTRALELE TERMICE AFERENTE CENTRELOR DIN SUBORDINEA D.G.A,S. P.C. HD 

Nr. 
Centrale term ice, boilere 

Functionare Data Serviciul Pret unitar Pret total 
c rt.. 

Centru Ad res a U.M. Puterea urmatoarei 
solicitat (fara TVA) (fara TVA) Producator Model 

(buc.) (kW/buc) 
pe: 

verificari ISCIR 

CT Bongioani 
Bongas 11BS 

1 102,00 28/10/2017 
service+ISCIR+ 

1/10 I vf. Sup.sig. 
1 

Centru de plasament Lupeni, Tineretului/ GPL 
Lupeni 8 

Bongas 11BS service+ISCIR+ 
CT Bongioani 1/7 I 

1 72,00 28/10/2017 vf. Sup.Sig. 

2 C.l.A. URICANI Uricani, ACV Heat Master 201 2 60,00 gaz metan 01.07.2017 service+ISCIR+ 
Progresului/nr.1 vf. Sup.sig. 

CT Viessmann Vitopend 200 1 60 
28/10/2017 service+ISCIR 

Centru de plasament 
3 pentru copil cu Vulcan, Pinului /4A Baxi Spa 1 60 gaz metan 24/09/2018 service 

handicap Vulcan 
Vaillant VMIT356-7-H 2 35 

10/1 1/2018 service; 
20.04 .2017 Service+ISCIR 

4 Apartament Familial Vulcan, N. 
CT Kober Molan Kplus C22SPV 1 24 gaz metan 25/1/2018 serviee+ISCIR 

Vulcan Tituleseu, E4/ 1 23MEF 

5 
C.l.A. Petrila - Pavilion 

Petrila, Primaverii /5 CT Kober Molan Kplus C22SPV 1 24.00 gaz metan 25/1/2018 serviee+ISCIR 
nr.2 23 MEF 

CT lmergas Vitrix 1 50,00 28/10/2017 service+ISCIR 

6 C.l.A. PETRILA 
Petrila, N. Tituleseu, 

4 
CT Ferolli Domieompaet 1 24,00 25/1/2018 serv1ce+ISCIR 

7 CIA Paclisa Totesti , str. CT lei Caldaie Red 250 1 290,00 20/2/2019 Serv. + vf 

Prineipala, nr. 93 Supape sig 

Ferolli Pegasus F3N 1 170,00 4/12/2017 Serv +ISCIR+ vf. 
GPL Supape s1g 

CT lei Caldaie Red 90 1 110,00 20/2/2019 Serv + vf Supape 
sig. 

CT Ariston Mierotee 24 MFFI 1 24,00 24/11/2018 service 

Generator abur lei Caldaie 1 211 .00 1/09/2018 Serv +ISCIR+ vf 
Supape sig 

CT Etmas EK80 1 80,00 12/11/2018 Serv + vf. Supape 
s19. 

CT Kaldera ls1tma Gabe XF 1 90,00 8/5/2018 Serv + vf Supape 
Sislemlen Sig. 



CT Orlan 
Eko-Vimar-

1 40,00 24/11/2016 Service Orlanski Lemn de foe 

CT Burnit WBS Active 90 2 90,00 1/05/2017 Serv+ISCIR+ vf 
Sup.s1g 

CT Dakan KP 32 PYRO 1 35,00 1/04/2018 service 

Total general fara TVA 

TVA 

Total general cu TVA 

Prestator: 


