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1.Denumirea achizitiei: Refacere instalatii de apa rece, apa calda si
incalzire la Bloc Alimentar — CIA Paclisa, aflat in
comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93,
locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Cod CPV: 45330000-9 Lucrari de instalatii de apa

2.Faza : Caiet de sarcini pentru achizitia publicd de lucrari

3.Autoritatea

contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DEASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva,
B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, Cod fiscal: 9819433
Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384

4.Surse de finantare: Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Achizitia se realizeaza prin cumparare directa.

DEVA 2017



CAPITOLUL I. GENERALITATI

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreazd de citre fiecare ofertant propunerea
tehnicd. Propunerea tehnica va consta in prezentarea [lucrarilor solicitate spre a se
executa in corespondenta cu cerintele din caietul de sarcini. Cerintele prezentate in
caietul de sarcini sunt considerate minimale. Orice oferta care se abate de la prevederile
caletului de sarcini nu va fi luata in considerare.

Prezentul calet de sarcini are ca obiect executia de: ,,Refacere instalatii de apa rece,
apa calda si incalzire la Bloc Alimentar — CIA Paclisa”, aflat in comuna Totesti,
sat Paclisa, str. Principala, nr.93, locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara,
Cod CPV: 45330000-9 Lucrari de instalatii de apa

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achizitiei de lucrari: ,,pretul cel mai scazut”
CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie obligatiile si raspunderile ce revin
contractantilor conform reglementarilor in vigoare privind executarea unor lucrari de
instalatii de apa rece si incalzire, avédnd ca scop asigurarea unor servicii de calitate
beneficiarilor din «cadrul centrului, Se va anexa la caietul de sarcini -
Antemasuratorea, ce va fi completata de fiecare ofertant (material+manopera)
si se va oferta si valoarea totala la final (apa rece,apa calda+instalatia interioara
de incadlzire+ casa centralei termice)

Cladirea ,,Blocul alimentar” este compusa din: casa centralei termice, sala mese,
bucatérie, fostele inciperi ergoterapie, magazia de alimente si magazia de materiale
In prezent instalatia interioara de apa rece, apa calda si incdlzire de la Cladirea ,,Blocul

alimentar” este executata in pardoseala si prin pereti. In timp, tevile de apa rece, apa
calda si incalzire s-au degradat si au cedat pe alocuri, intervenind in repetate rénduri
asupra lor.

Lucrarile de instalatii constau in infocuirea instalatiei interioare de apa rece, apa calda si
incalzire de la toate incaperile din Cladirea , Blocului alimentar” si pozarea aparenta a
tevilor pe pereti, pentru a se putea interveni asupra lor in caz de defectiuni.

Astfel, lucrarea consta in inlocuirea instalatiei de la intrarea in imobil (pe apa rece), cét si
de la plecarea din centrala termica (pe apa calda si incalzire), pana la consumatori
respectiv robinetii care deservesc bateriile din bai, bucdtirie, magazii, (pe apa calda si
apa rece) cat si pana la intrarea in calorifere (pe incalzire).

Se vor repara si sparturile si strapungerile din pereti in urma executief [ucrarii.

Deasemenea se vor executa si probe de etanseitate la presiune a instalatiei interioare de
fncalzire si apa calda.

CAPITOLUL III. CERINTE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE

Cerinte obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat in aflat in comuna
Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93.
Executarea lucrarilor se va realiza cu personal autorizat si specializat,



Lucrdrile se vor executa in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare si cerintele
legale de securitate si sandtate in muncd, prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

CAPITOLUL 1IV. CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulativ urmatoarele cerinte:
. S& aibd personal calificat si autorizat in domeniul lucrarilor de instalatii cu experients
mai mare de 1 an;
Se vor respecta in intregime prevederile documentatiei din caietul de sarcini.
Materialele utilizate vor avea certificate de calitate si conformitate conform
standardelor in vigoare, emise de fabricantul lor,
Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al
beneficiarului.
Dupéa executia lucrarii se va efectua receptia lucrarilor in baza procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarifor,
Toate lucrarile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarulul.
Lucrarile se vor executa in regim de asigurarea calitdtii sub standardul ISO 9001,
precum si sub standarduf ISO 14001 - Sistem de management de mediu.

CAPITOLUL V. CONDITII IMPUSE EXECUTANTULUI

Daca pretul, fara T.V.A., inclus in propunerea financiara de ofertant depiseste
valoarea estimata comunicata prin invitatia de participare, atunci oferta este
declarata inaceptabila, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016.
- Antemasuratoarea face parte integranta din formularul de oferta.

Dupd desemnarea ofertei castigatoare, lucrarile vor demara in urma incheierii contractului
de executie lucrari incheiat intre parti.

Lucrdrile precizate in Antemasuratoare care vor fi ofertate nu se pot modifica ca numér
de operatii si cantitati pe toata periocada de executie a lucrarii - valoarea ofertei
castigatoare nu se schimba.

Dupd executia lucrarii se va efectua receptia la terminarea lucrarilor. In cadrul acestei
receptii, executantul va prezenta devizul situatie de lucrari, certificatele de calitate si
declaratiile de conformitate la materialele folosite, care vor fi verificate de cdtre comisie in
teren.

CAPITOLUL VI. Durata contractului

Durata executiei lucrarii este de 30 zile, de la data incheierii contractului,
Platile catre Executant vor fi efectuate in lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, in
termen de 30 zile calendaristice.

CAPITOLUL VII. GARANTII

Pentru lucrarile de instalatii solicitate de Beneficiar, termenul de garantie este de 1 an,
document ce va insoti devizul situatie de [ucradri si procesul verbal la terminarea lucrarilor.
In acest termen executantul este obligat la remedierea gratuitd a lucrarilor executate,
dacd deficientele survenite in acest termen au legatura cu obiectul caietului de sarcini si
nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA SI PROTECTIA MUNCII



Exectantul de lucrari trebuie s& respecte cerintele legale de securitate si sdndtate in
muncd, prevazute de legislatia in vigoare aplicabila, fiind direct responsabil de
consecintele nerespectarii acestei fegisiatii.

CAPITOLUL IX. MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA

Se Vor respecta urmétoarele reglementari:

. LEGE nr. 307 din 12 julie 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

. PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizarii focului deschis;

. ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apdrare Impotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului si a
cailor de acces si evacuare; privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiflor
tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace de prevenire si stingere a
incendiilor, privind organizarea activitdtii de apdrare;

. OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozitiilor generale privind

instruirea salariatilor in domeniul situatiifor de urgenta;

Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de sigurantd a instalatiilor sub
presiune, instalatii de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil,

CAPITOLUL X. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta urmatoarele reglementari:

. OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului

. HGR nr.394/2005, privind depozitarea deseurifor completata si modificatd de
Hotararea nr. 1292/2010.

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care
sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi
respinsa ca neconforma.

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte
neconforme si vor fi respinse in temeiul articolului 137 alin 3, lit.a) din HOTARARE nr. 395
din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul
de sarcini.

CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT

Persoand de contact: Compartimentul Tehnic - D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon:
0254/233341, adresa de e-mail: achizitiihd@gmail.com

Intocmit
Coordonator Compartiment Tehnic,
Patrimoniu si Administrativ AVIZAT,
Snrin Haidr DIRECTOR GEN. ADJ. EC,

2A



AR + AC

Nr, denumire produs um. | cant.
teava PPR 20 compozita ml | 240
teava PPR 25 compozita ml 100
teu PPR 20 buc 50
teu PPR 25 buc 10
cot PPR 20/90 buc| 250 |
cot PPR IE 20/90 ) buc 50
cot PPR IE 25/90 buc| 20
cot PPR 25/90 buc| 100
mufa PPR 20 buc 40
mufa PPR 25 buc 20
set fixare PPR bat 20x1/2 buc| 10
Ccot PPR Il 20x1/2 buc 20
saritura PPR 20 buc 10
cot PPR cu talpa 20x1/2 buc| 40
cot PPR 20/45 buc 10
cot PPR IE 20/45 buc 10
robinet PPR 20 buc 4
robinet PPR 25 buc 4
teu PPR 25-20-25 buc 20
teu PPR 25-20-20 buc 10
cleme PPR 25 duble buc| 60
cleme PPR 20 duble buc | 250
diblu + hol .8 set 31
ad.PPRIE 25x3/4 buc{ 10
ad.PPR 1§ 25x3/4 buc 6
ad.PPR 1] 20x1/2 buc| 10
ad.PPR iE 20x1/2 buc| 25
cot PPR IE 20x1/2 buc 10
cot PPR IE 25x3/4 buc 6

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA  UTILAJ

Alte cheltuieli directe:
-CAS

- SOMAI

- GARANTARE SALARH

- SANATATE

- CONCEDII

- FOND DE RISC

Total cheltuieli divecte:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
T.V.A.:
TOTAL CUT.V.A.:

TRANSPORT

TRANSPORT

TOTAL

TOTAL



INSTALATIE INTERIQARA

Nr, denumire produs um. | cant. | retur | cant.fin} pret unitar| valoare lei val.fin.lei
rob.rad.tur 1/2 buci 40 40 15,00 600,00 600,00
rob.rad.retur 1/2 buc| 40 40 15,00 600,00 600,00
rad.22/600x1400 buc 5 5 290,00 1450,00 1450,00
rad.22/600x1200 buc 5 5 250,00 1250,00 1250,00
rad.22/600x1000 buc| 3 3 215,00 645,00 645,00
rad.22/600x1600 buc| 22 22 330,00 7260,00 7260,00
rad.22/600x2000 buc 1 1 415,00 415,00 415,00
rad.22/600x1800 buc 2 2 380,00 760,00 760,00
rad.22/600x600 buc 1 1 160,00 160,00 160,00
rad.22/600x800 buc 1 1 180,00 180,00 180,00
ad.cuie 15x1/2 buc| 100 100 1,50 150,00 150,00
ad.culf 15x1/2 buc 4 4 1,60 6,40 6,40
teava cu bara 35 mi 30 30 40,00 1200,00 1200,00
teava cu bara 28 m) 51 51 24,50 1249,50 1249,50
teava cu bara 22 ml 150 150 16,00 2400,00 2400,00
teava cu bara 18 mi 90 a0 13,00 1170,00 1170,00
teava cu bara 15 ml 150 150 11,00 1650,00 1650,00
red.cu lE 28-22 buc 4 4 4,00 16,00 16,00
red.cu IE 28-15 buc 2 2 9,00 18,00 18,00
red.cu lE 22-15 buc 4 4 2,50 10,00 10,00
red.cultt 22-18 buc 4 4 2,50 10,00 10,00
red.cu IE 35-22 buc 2 2 17,00 34,00 34,00
red.cu |IE 35-28 buc 8 8 12,00 96,00 56,00
teu cu 28-15-28 buc; 10 10 8,50 85,00 85,00
teucu 28-22-28 buc 4 4 10,00 40,00 40,00
teu cu 22-15-22 buc| 16 16 4,00 64,00 64,00
teu cit 22-15-18 buc 8 8 8,50 68,00 68,00
teucu 28-15-22 buc 2 2 21,00 42,00 42,00
teucy 22 buc 2 2 4,50 9,00 9,00
teu cu 35 buc 4 4 25,00 100,00 100,00
robinet golire 1/2 buc 4 4 13,00 52,00 52,00
teucu 15 buc| 14 14 1,50 21,00 21,00
feucu 18 buc 2 2 2,80 5,60 5,60
teu cu 18-15-15 buc| 12 12 4,00 48,00 48,00
teucu 18-15-18 buc 14 14 3,00 42,00 42,00
mufa cu 35 buci{ 10 10~ 6,50 65,00 65,00
mufa cu 28 buc 15 15 2,80 42,00 42,00
mufa cu 22 buc{ 30 30 1,20 36,00 36,00
mufa cu 18 buc| 20 20 0,70 14,00 14,00
mufa cu 15 buc| 30 30 0,60 18,00 18,00
cot cu ii 15/90 buc | 200 200 0,80 160,00 160,00
cot cu ie 15/90 buc| 50 50 1,10 55,00 55,00
cot cuii 18/90 buc | 150 150 1,30 195,00 195,00




cot cu [E 18/90 buc| 30
cotcull22/90 buc | 100
cot cu IE 22/90 buc | 20
cotcull 28/90 buc| 50
cot cu IE 28/90 buc| 20
cot cu 1l 35/90 buc| 30
cot cu IE 35/90 buc| 10
sarituracu IE 18 buc 4
saritura cu IE 15 buc 4
sarituracu IE 22 . buc 4
cleme duble 35 buc 20
cleme duble 28 buc| 30
cleme duble 22 buc| 80
cleme duble 18 buc{ 50
cleme duble 15 buc| 90
diblu + holsurub 8 set 30
canepa buc 3
teflon buc| 20
pasla curatire buc| 30
cositor buc 6
pasta decapanta buc 2
butelie gaz buc 6

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Alte cheltuteli directe:
- CAS

- SOMAJ

- GARANTARE SALARII

- SANATATE

- CONCEDII

- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
T.V.A.:
TOTAL CUT.V.A.:

UTILAJ

UTILAJ

TRANSPORT

TRANSPORT

TOTAL

TOTAL



CENTRALA

Nr. |denumire produs um, jcant.
aerisitor automat 1/2 buc| 6
filtru ¥ 11/4" buc | 2
clapeta sens 11/4" buc | 2
teava cu bara 35 ml | 24
teu cu 35-15-35 buc| 6
adaptor cu 1l 15x1/2 buc| 6
cleme duble 35 buc | 12
robinet apa IE 1/2" buc|{ 6
diblu + hols.8 set 2
colier metalic 11/4 buc { 20
cot cuii 35/90 buc | 20
cot cu le 35/90 buc| 6
pasta verde buc 1
canepa buc | 2
olandez zn.11/4 1| + garnit buc | 4
pompa Grundfos 32/6 buc | 1
olandez pompa 11/4" buc | 1
stut sudabil 11/4 buc | 4
niplu zn.11/4" buc| 6
ad.cu e 35x11/4" buc | 10
robinet apa IE 11/4" buc | 2
cablu 3x1 ml 10
stecher buc| 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA  UTILAJ

Alte cheltuieli directe:

- CAS

- SOMAJ

- GARANTARE SALARI!
- SANATATE

- CONCEDII

- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA  UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
T.V.A.:
TOTAL CUT.V.A.:

TRANSPORT

TRANSPORT

TOTAL

TOTAL



